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A Arbeidstegning 02.02.2022 TerL FHE ID

Tilbygg på bygning må rivesS14

S15 S16

V4

S13

S24

44807

184

S23

Det er Sweco som prosjekterer
spillvannsledingene nord for
grensesnittet

Ø63 PE100 SDR11
Fremtidig dykkerledning
blendes i enden og
senkes med bruk av lodd
(ikke synkeledning).

Eks. Ø160 PE100 SDR11
Eksisterende ledningsnett skal
brukes for privat tilkobling.
Nødvendig ledningsnett må bestå.

Fremtidig dykkerledning blendes
i enden og senkes med bruk av
lodd (ikke synkeledning)


