
Kontrollmålingskjema

Prosjekt: OSTEREIDE KUNSTGRESSBANE

Dato 09.11.2020

Måleinstrument:

Type:

Resultat

Horsiontal belysningsstyrke Eav 42 Lux

Emin 13 Lux

Emaks 157 Lux

Utregnet
94 93 60 36 27 25 25 26 29 28 53 78 95 97

Emin / Eav U1 0,31

Emin / Emx U2 0,08

66 65 42 26 23 23 26 26 30 38 47 68 80 86

52 49 35 25 22 21 19 22 26 30 42 48 56 75

82 103 56 34 23 19 18 17 18 23 38 62 95 157

68 88 56 32 23 18 17 16 16 19 27 39 56 109

36 32 22 19 16 14 13 13 14 14 17 17 17 21


