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Likeretter

320 Z=005-045 333

320 Z=139-147 333

320 Dx-blokker Z=147-195 333

320 Alarmtopp Z=195-210 333

333 345

345 Krysskoplingsstaiv 385

385 Z=000-196 431

385 Ventilasjon Z=196-223 476

431 Z=000-133 476
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Radio Equipment InformationRow/Column
Start
PointNo.

Stop
Point

telenor

7
-8

N0-punkt

140 m.o.h.Mastetype: B4 30,5

Antenneoversikt
M 1 : 100

Antenneplassering
M 1 : 100

Utstyrsplassering / orienteringsplan
M 1 : 50

01
STX = 286
STY = 000

02
STX = 000
STY = 000

23
0V

306°

Furuberget

Antenna / equipment location

Fbtn-au1.dwg

FBTN

t878543

Telenor Infra

Internal

Vestland

51

06.05.2022

2 320 Diverse Muldeks 2 Telenor Fixed Z=045-075 333

3 320 Diverse Muldeks 2 Telenor Fixed Z=075-115 333

4 320 Diverse LT 2 Telenor Fixed Z=115-139 333

7 431 Martis SBM2048M Telenor Fixed Z=133-160 476

8 431 Martis SBM2048V Telenor Mobile Z=160-196 476

000 060

1

2

36

29

24

18

9

18.3

18.3

10.0

10.0

N
1 Huawei BTS3900L-160 DC Telia

256 316

29.4

Motorola GSP Timing2000
Digitalt Nødnett

0.6m Andrew VHLP2-13
Digitalt Nødnett
334°

Jaybeam 7586700
Digitalt Nødnett

1 239 Diverse Likeretter 35U/1200W Digitalt Nødnett 299

2 299 Motorola MTS4 Digitalt Nødnett 354

234 256

174 234

1

6

LR

RJ-Patch, ADML, CSS, ODF Z=187-225

D
iv

23.0

Kathrein 80010668
Telia
210°-340°

16.5

354 422

179057

3

= Ledig

Kabelgjennomføring KBI-1

Kabelgjennomføring

Ventilasjon

5

Trollhaugane 25.8°

12.0

12.0

0.6m Andrew VHLPX2-32-NC3
to Trollhaugane
Lnr 33595 (Telenor Fixed) Telenor ordre-id 106365
(Planned)

5 115 Nec iPasoVR4/32/600E T2+0 Lnr 33595 (Telenor Fixed) (Planned) Telenor ordre-id 106365 Z=180-185 175

Andrew LNX-6514DS-A1M
ICE
10°-210°

3 179 Diverse Kundeskap 42U/800W ICE 239

R RU

RRU

RR
U

RRU

RR
U

R
RU

RRU

R
RU

RRU

26.5

25.8

26.5
25.8

Kathrein 800482002
Telenor Mobile
110°-230°-350°

AAU 3239w
Telenor Mobile
110°-230°-350°

RRU'er 6 stk
Telenor Mobile

M
Høyde i Mast

1 025 Diverse RRU 35U/Passiv Telenor Mobile 026

2 026 Diverse RRU 35U/Passiv Telenor Mobile 027

6 062 Diverse Kundeskap 42U/Passiv Telenor Mobile 122

Planlagt mastebytte i regi av M&T
Estimert ferdig høsten 22`

23.0

24.4

Demonteres F2022-0009357

Kathrein 800372965
Telia
200°-330°
(Inquiry) F2022-0009357

Telia totalt 2stk RRU
montert på vanger

24.4
R RU

RR
U

UR
R

9 000 Diverse Kundeskap 37U/DC Telia (Inquiry) Z=000-160 060F2022-0009357

3 024 Diverse RRU 18U/Passiv Telia (Inquiry) 025F2022-0009357

F2022-0009357

RRU

9

Ny mast må måles
opp etter montasje

Reservert
Telenor

0-punkt

140 m.o.h.

Mastetype: ST-C 39-6
Antenneoversikt

M 1 : 100

33.0

26.5

0.6m Andrew VHLP2-13
Digitalt Nødnett
334°

26.5

20.0

Reservert
Telia

Reservert
ICE

12.0

10.0

12.0

10.0

20.0

0.6m Andrew VHLPX2-32-NC3
to Trollhaugane
Lnr 33595 (Telenor Fixed) Telenor ordre-id 106365
(Planned)

Motorola GSP Timing2000
Digitalt Nødnett

Jaybeam 7586700
Digitalt Nødnett

Antenneplassering
M 1 : 100


