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SPV PVC 160

jakob.aglen
Alt. tilkobling i V2.Medfører graving i veg og stenging av vann for hele industriområdet, mm. Krever skifte av ventilkryss.
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Alt. tilkobling.Usikkerhet mht. fall.

jakob.aglen
VA-plan til rammesøknad, Gbnr 130/93, 07.10.2022I forbindelse med søknad om nytt bygg på Gbnr 130/93 er det utarbeidet VA-plan for tiltaket, i samarbeid med Lindås VVS og teknisk avdeling.Hovedløsning er tilkobling til eksisterende anlegg sørøst for eiendommen.Alternativ tilkobling mellom eksisterende bygg blir vurdert, men må avklares mht. fall og grunnforhold.Det er mulighet til å legge opp midlertidig vannledning mellom V3 og V4 for å opprettholde kotinuerling vannforsyning til Mongstadvegen 1000-1006.Tiltaket er ikke planlagt med sprinkling. 
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