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Utforming
kjøkken og servering
avklares i detaljfase.
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 2

Vestibyle
30.3.25
A: 14,8 m2

Lager
30.3.1
A: 20,1 m2

Lager
30.3.1
A: 4,3 m2

Gasslager
30.1.12
A: 16,3 m2

Avfall
30.3.6
A: 47,6 m2

Traforom
30.1.1
A: 15,8 m2
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2C
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Øvelsesrom HLR
2.19
A: 16,1 m2

S.vaktleger
2.16
A: 6,2 m2

Varelevering
30.3.3
A: 18,7 m2

Hvilerom
1.2
A: 6,1 m2

Hvilerom
1.2
A: 5,9 m2

Hvilerom
1.2
A: 6,1 m2

Felles lager
30.3.1
A: 20,4 m2

Mat/ tørrlager
30.3.14
A: 20,3 m2

Renhold
30.3.7
A: 20,3 m2

Lintøy
30.3.10
A: 18,9 m2

Møterom
2.20
A: 16,6 m2

Garasje
1.1
A: 117,4 m2

Korridor
A: 40,0 m2

1B
Elrom
30.1.10
A: 6,8 m2

KR
30.1.15
A: 20,7 m2

Hvilerom
1.2
A: 6,2 m2

Hvilerom
1.2
A: 5,9 m2

Hvilerom
1.2
A: 6,2 m2

WC Personal
30.3.19
A: 12,5 m2

Trenings voksne
12.6
A: 70,8 m2

Beh. rom med hev senk kjøkken
12.4
A: 31,4 m2

Trening barn
12.5
A: 48,0 m2

Treningsrom ambl
1.8
A: 27,2 m2

WC Publikum
30.3.20
A: 33,1 m2

WC Personal
30.3.19
A: 15,0 m2

3B
Rørsjakt
30.1.13
A: 0,1 m2

Korridor
A: 7,7 m2

Utleie
16.1
A: 109,5 m2

1A
Elrom/sjakt
30.1.10
A: 7,1 m2

3A
Rørsjakt
30.1.13

Møte
1.10
A: 13,6 m2

Oppholdsrom m. kjøkken
1.6
A: 71,8 m2

2A
Ventilasjonssjakt
30.1.14
A: 13,7 m2

Korridor
A: 90,9 m2

Resepsjon
30.3.15
A: 17,1 m2

Felleskontor
12.1
A: 22,4 m2

Kantine m. kjøkken
17.2
A: 54,7 m2

S.vaktleger
2.16
A: 6,3 m2

Venteareal midtbygg
30.3.15.1
A: 11,2 m2

Korridor
A: 25,7 m2

Korridor
A: 6,1 m2

Trapperom B
A: 19,6 m2

Trapperom A
A: 18,1 m2

Heis 1
A: 5,7 m2

Felleskontor
12.1
A: 21,6 m2

WC Personal
30.4.21
A: 12,7 m2

Felles baderom
AMB/LV

Vaskerom
30.4.20
AMB/LV
A: 5,6 m2

Korridor
A: 11,6 m2

Leiarkontor
12.2
A: 11,4 m2

Lager
12.7
A: 14,2 m2

Beh. rom/ vask
12.3
A: 10,4 m2

Beh. rom/ vask
12.3
A: 10,4 m2

Kontor
12.11
A: 10,8 m2

Kontor
12.11
A: 9,7 m2

WC
12.12
A: 2,3 m2

Videokonf. rom
30.2.6
A: 29,2 m2

Skyllerom
2.23
A: 8,7 m2

Kontor 4P
2.14
A: 17,5 m2

Lab
30.4.10
A: 14,6 m2

Kontor clean desk
2.15
A: 8,8 m2

Venterom Legevakt
2.22
A: 34,9 m2

Akutt medisin
2.7
A: 28,2 m2

Resepsjon
2.21
A: 9,5 m2

Lab urin
30.4.9
A: 6,8 m2

Akkut VOP
2.5
A: 16,3 m2

Akutt kirurgi
2.6
A: 16,2 m2

Lager rekvisita
2.17
A: 11,5 m2

Kontor 1P
2.13
A: 12,5 m2

Mottaksrom
2.12
A: 14,1 m2

Kontor clean desk
2.15
A: 7,4 m2

Legekontor
2.2
A: 17,2 m2

Undersøkelse
2.3
A: 14,6 m2

Legekontor
2.2
A: 17,2 m2

Legekontor
2.2
A: 16,8 m2

Undersøkelse
2.3
A: 14,6 m2

Legekontor
2.2
A: 17,0 m2

Korridor
A: 111,0 m2

WC
2.25
A: 8,2 m2

HC WC
2.24
A: 4,9 m2

Kontor 1P
2.13
A: 12,7 m2

WC
2.4
A: 5,6 m2

HC WC
2.24
A: 5,0 m2

2B
Ventilasjonssjakt
30.1.14
A: 6,3 m2

LV sentral
2.1
A: 18,3 m2

Vaktrom m kjøkken
2.18
A: 32,5 m2

Korridor
A: 26,4 m2

Vindfang
30.3.26
A: 19,2 m2

Garderobe M
30.3.18
A: 34,9 m2

Garderobe D
30.3.18
A: 42,4 m2

Sluse
30.3.29
A: 5,9 m2 Tørk

30.3.31
A: 6,5 m2

RWC
30.3.28
A: 5,7 m2

Toalett
30.3.30
A: 1,5 m2

Dusj
30.3.27
A: 4,7 m2Toalett

30.3.30
A: 1,8 m2 Dusj

30.3.27
A: 4,7 m2

Heis 2
A: 5,7 m2

Heis 3
A: 7,6 m2

Korridor
A: 65,0 m2

Korridor
A: 98,0 m2

Kantine m. kjøkken
17.1
A: 107,4 m2

Kopi
12.10
(nisje)
A: 1,2 m2

TeKjøkken
12.9
A: 2,5 m2

Korridor
A: 27,1 m2

1C
Elrom
30.1.10
A: 8,6 m2
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