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Kabelen ned mot E39 trekkjer me ikkje i før 
me har kryssa E39. Det må derfor gå an å 
grave seg ned på røra i området her.

Grøftebredde: 0,8m
-Jordledning, 50cu
-2 stk 160mm rør
-2 stk. 40mm DL-rør

Grøftebredde: 0,8m
-Jordledning, 50cu
-2 stk 160mm rør
-3x40mm DL-rør

Traseen endar her der me møter det 
planlagte prosjektet langs E39

Me håpar å finne eksisterande rør ut frå 
nettstasjonen ved asfaltkant. Dersom ikkje 
må me graver over vegen inn til bygget

Grøftebredde: 0,8m
-Jordledning, 50cu
-2 stk 160mm rør
-2 stk. 40mm DL-rør

Røra skal ende med skøyt på eksisterande 
kabel og skøytast med den
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Knarvik sjukeheim - E39, omlegging 22kv kabler
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Rev. Dato Sign. Revisjonens art.

Tegner

Saksbehandler

Dato

MålestokkTegningsnr.
Prosjekt nr. Del Type Revisjon

Kokstadvegen 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Telefon 55127000

Overdekning:
I kjørebane: Det bestemmer vegeigar Lindås
kommune, men ein må pårekne 0,8m
I gangveg/terreng: 0,4m
Avstand til kommunale anlegg:
VA-anlegg - minimum 1m horisontal avstand
Overvannsledning: Kan ikkje liggja direkte oppå,
men ingen krav til horisontal avstand


