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Godkjent. Reviderte tekniske planer for VA. Saksnr. 18/329-
19/14876 

Viser til revidert teknisk plan, motatt 12.06.-19 Denne er retta opp i forhold til kommentarer  frå 
kommunen i vedtak  sendt 14.05.-19.  
 
Etter tlf. samtale med Halvor hjå Haugen VVA  har eg bedt om at det blir sendt inn ein korrigering av 
teikningar.  Dette gjeld i forhold til Ø 110 pe leiding som viser frå V. 9 fram til tilknyting v. fylkesvei , denne 
skal væra Ø 180 pe. Elles ser eg at det ikkje er tatt med heildekkande beskyttelse av brannvetil i kummer, 
kommunen ønsker at ein bruker heildekkande beskyttelsehette på brannventiler, denne får ein og i 
frostbeskyttande utgave.  Elles har ansvarleg utførande plikt til å sjå til at anlegget er i henhold til VA norm, 
merking av brannventiler, stikkledninger osv.  
Ser at detalteikningar av ventil T og X er beskrevet utan serviceventilar, ofte er det vanskeleg å få tak i 
dette, grosister har som regel kun med serviceventiler på lager, det er ikkje nok i vegen for å montere med 
serviceventiler, men desse er ikkje noko erstatning for mellomringer, som skal monteres ihht. VA norm.  
 
 
Med helsing 
 
Arne Helgesen  
avdelingsleiar 
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