
 

NGIB Førebyggjande      

avdeling  

Dokumentsenteret, 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 
Besøksadresse:  

Stølen 7,  

5911 Alversund 

 

 

 

Svar angåande sløkkjevann Nygard hyttefelt Modalen. 
 

Etter plan‐ og bygningsloven med forskrifter blir småhus/hyttebebyggelse med minst 8 meter 
avstand mellom bygninger normalt vurdert til å ha liten spredningsfare.  
 
TEK-10, § 11-17. 
«I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen 

disponerer passende tankbil». 

 

Forskrift om brannforebygging § 21 Vannforsyning, 2 avsnitt: 

«I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen 
disponerer passende tankbil». 
 
 
Det er dette Nordhordland brann og redning v/førebyggjande avdeling(NGIB) forholder seg til i 
byggesaker. Vi kan ikkje sjå at krav til sløkkjevann ikkje er tilfredsstilt i Nygard hyttefelt. 
 
 
 
Med venleg helsing: 
 
Ole Johan Ingebrigtsen. 

 

Telefon 

 

e-post  

Ole Johan Ingebrigtsen 56 37 56 90 liolin@lindas.kommune.no 

Frode Langeland 56 37 56 91 lifrla@lindas.kommune.no 

Gjert Holtan 40 80 35 88 hogj@lindas.kommune.no 

Cathrine Lie 99 24 80 85 Cathrine.lie@lindas.kommune.no 

Ann-Therese Strønen 56 37 56 94 Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no 


