
1

Karen Austegard

Fra: Tord Bruhjell <tb@brannvern.no>
Sendt: onsdag 13. november 2019 12.18
Til: Karen Austegard
Emne: Smedholmen/Solholmen

Hei Karen

Ved gjennomgang av eiendommen, fremkommer det at denne er sikret med frittstående røykvarslere samt
tilstrekkelig med håndslukkere.

Det som er planlagt videre er en oppgradering av eksisterende varslingsanlegg.

Denne prosessen er igangsatt, de rette løsningene er nå til vurdering.

Mvh
Tord Bruhjell
Mob + 47 93204050
Safe Brannvern AS


