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Utstyrsplassering / orienteringsplan

Aggregat

Ekstra 
Dieseltank

Kabelføring
4 x Ø25mm

Note
Plassering av aggregat og diesel tank 
tilpasses terreng og kabel inntak i bygg

2600

Tilpasses for fritilgang til
service luker på aggregat

Til hovedjord
N

220V

Kabelgjennomføring
1.92 over gulv

0-punkt

1TVO-rom
Takhøyde = 2.30m
Høyde til kabekanal = 2.12m
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