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RAPPORT
Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved
kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det
kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det
som fremgår av kontrollrapporten.

Målernr.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt
for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten
og sendes i retur med underskrift fra utførende
elektroentreprenør.

5906 FREKHAUG

Postboks 79

Idrettsbane

Meland Kommune
Odland

Meland Kommune

5918 FREKHAUG

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Postboks 79

5906 FREKHAUG

Teknisk kontroll

Det ble ved kontroll den 05.08.2016 funnet følgende feil/mangler:

Rapport

Sikringsskap Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 231

skap plassert på stolpe 32 amp. stikkontakt i skapet var ikke sikret. Ledningen var koblet rett på
jordfeilbryter uten forankoblet sikring.

Sikringsskap Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 232

skap plassert på stolpe Gummikabel som gikk ut fra skapet var koblet rett på jordfeilbryter uten
forankoblet sikring.

Sikringsskap Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 163

skap plassert på stolpe Ledning uten kappe og for stort areal var koblet inn på et 16 amp. støpsel.

Sikringsskap Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut-
eller innkobling. Jf. fse § 9

4

skap plassert på stolpe
Skapet var ikke låst.

KOMMENTAR
På grunnen av alvorlighetsgrad av noen av de påpekte feil/mangler, er overbelastningvernet er slått av. Det må
ikke kobles inn igjen før påpekte feil/mangler er utbedret.

Underskrift

Kontroll utført av:
Knut Løtvedt

……………………………………………………
Dato

08.08.2016

RETTELSE ER UTFØRT AV:

…………………………………………………………………
Dato Underskrift montør

…………………………………………………………………
Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig
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