
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

F

i

s

k

e

p

l

a

s

s

 

F

u

g

l

e

s

k

j

e

r

e

t

NESVATNET:

Ny samlekum og nytt steinfang. Ny

ledning mellom ny samlekum og

eksisterende ventilkum.

Eksisterende slamavskiller kobles ut

og fylles med pukk. Eksisterende

overløp tilpasses nye høyder.

KLESVIKA:

Eksisterende dykkerledning

forlenges inn på land .

OPSJON: Dersom eksisterende

dykkerledning ikke er laget klar

med stikk for Klesvika, etableres

det dykkerledning fra Klesvika til

Nesvatnet.

REINSEANLEGG MANGER.

Eksisterende og nye ledninger

føres til renseanlegg. Det

etableres utslippsledning fra

renseanlegg, samt nødoverløp.

Det etableres nytt slokkvanns-

uttak ved nytt renseanlegg.

Se forøvrig vedlegg D2.

SELFALLET:

Ny dykkerkum og overførings-

ledning til renseanlegg.

Overføringsledning og ny

overløpsledning føres til sjø

via borehull.

Knyttes til eksisterende anlegg

i kum oppstrøms slamavskiller.

Eksisterende slamavskiller

kobles ut og fylles med pukk.

Eksisterende trase gjennom

utløp fra Mangerpollen

benyttes. Det gjøres utbedringer

og vurdering av terskelhøyde.

Eksisterende tilknytninger

beholder tilknytningslokasjonen.

MANGERSPOLLEN:

Ny dykkerkum, spyletank og

overføringsledning til renseanlegg.

Nytt nødoverløp til Mangerspollen.

Utslippsledning avsluttes

på kote -50.

Tele sjøkabel

Tele sjøkabel

Det legges bypass-ledning

og eksisterende slamavskiller

kobles ut og fylles med pukk.

Tilbygg på bygning

må rives.
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vc946
Godkjent sjøledning, Mangerspollen - Manger kai, ca.520 meter
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