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Dato:
Lab.nr:
Arkiv:

13.09.2019
l 9/3584
149958/F

ANALYSERESULTAT

TILLEGGSOPPLYSNINGER:

Uttak03.09.19kl 13.00

Analysestan 04.09. 19 kl 12.00

Provemottak: 04.09.19 Analyseperiode: 04.09.19- 13.09.19

19/3584-1 Ubehandla drikkevatn
Stad:Kolåseidet Råvatn

Parameter Metode Resultat

Koliforme (MPN) NS-EN I 9308-2 130 /100 ml

E.coli (MPN) NS-EN IS 9308-2 l /JOO ml

Intestinale enterokokker NS-EN IS 7899-2 0 /100 ml

pH, surhersgrad ·NS-EN IS 10523 6.1
Fargetall med filtrering NS-EN IS 7887 11 mgPt/1

Turbiditet NS-EN IS 7027 0.14 FNU

1913584-2 DRIKKEVANN Utteke:03.09.2019

Stad:Sæbø Barnehage
Parameter Merode Resultat

Totalantall bakt.(22 °C,3dg) ISO 6222( l2-24t) 5 cfu/ml

Koliforme  (MPN) NS-EN ISO 9308-2 < l /100 ml

E.coli  (MPN) NS-EN 1s 9308-2 <l 1100ml

Intestinale enterokokker NS-EN IS 7899-2 0 /100 ml

pH, surhetsgrad ·NS-EN 1SO 10523 7.0
Turbiditet NS-EN ISO 7027 0.12 FNU

Lukt EGEN l
Smak EGEN l

Ammonium" ")NS-4746 <10 ug/l

Fargetall med filtrering NS-EN ISO 7887 10 mgPt/1

19/3584-3 DRIKKEVANN Utteke:03.09.2019

Stad:Bøvågen RA
Parameter Metode Resultat

Totalantall bakt.(22°C,3dg) 1SO 622202-240 7 cfu/ml

Koliforme  (MPN) NS-EN ISO 9308-2 l /100 ml

E.coli  (MPN) NS-EN ISO 9308-2 <l 1100 ml

Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2 0 /100 ml

Postboks 753

Meatjonnsvegen 32

5404 STORD

Tlf. 53 40 31 20

Fax: 53 40 31 21

Bank: 3520 56 49202

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Utteke:03.09.2019

Organisasjonsnummer: 986476784

Resultata gjeld berre for prøvane i rapporten.

Rapporten kan berre nyasti utdrag etter avtale.

Prøvetakar: Kunden sjølv
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Dato:
Lab.nr:
Arkiv:

13.09.2019
19/3584
149958/F

Parameter Metode Resultat

pH, surhetsgrad "NS-EN IS 10523 6.9
Turbiditet NS-EN ISO 7027 0.11 FNU

•Lukt EGEN l
+ Smak EGEN l

Ammonium" ")NS-4746 <10 ug/I

Fargetall med filtrering NS-EN ISO 7887 10 mgPt/1

19/3584-4 DRIKKEVANN Utteke:03.09.2019

Stad:Haugland trykkaukes.
Parameter Metode Resultat

Totalantall bakt.(22°C,3dg) IS0 622242-240 6 cfu/ml

Koliforme (MPN) NS-EN IS 9308-2 <l 1100ml

E.coli (MPN) NS-EN IS 9308-2 <l 1100ml

Intestinale enterokokker NS-EN IS 7899-2 0 /100 ml

pH, surhetsgrad NS-EN ISO 10523 7.0
Turbi di let NS-EN Is 7027 0.11 FNU

Lukt EGEN l
Ammonium'' "NS-4746 <10 ug/I

Fargetall med filtrering NS-EN ISO 7887 10 mgPt/1

Smak EGEN l

19/3584-5 DRIKKEVANN Utteke:03.09.2019

Stad: Hellandneset/Floni
Parameter Metode Resultat

Totalantall bakt.(22°C,3dg) IS 622202-240 12 cfu/ml

Koliforme (MPN) NS-EN IS 9308-2 <l 1100ml

E.coli (MPN) NS-EN IS 9308-2 <l 1100ml

Intestinale enterokokker NS-EN IS 7899-2 0 /100 ml

pH, surhetsgrad "NS-EN 1S 10523 7.0
Turbiditet NS-EN ISO 7027 0.31 FNU

Lukt EGEN l
•Smak EGEN l

Ammonium" ")NS-4746 < 10 ug/I

Fargetall med filtrering NS-EN IS 7887 10 mgPt/1

19/3584-6 DRIKKEVANN Utteke:03.09.2019

Stad:Teknisk stasjon
Parameter Metode Resulat

Totalantall bakt.(22°C,3dg) IS 6222(02-240 23 cfu/ml

Koliforme (MPN) NS-EN IS 9308-2 <1 /100 ml

E.coli (MPN) NS-EN ISO 9308-2 <1 /100 ml

Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2 0 1100 ml

pH, surhetsgrad "NS-EN ISO 10523 7.1
Turbiditet NS-EN 1S 7027 0.12 FNU

Lukt EGEN l
Smak EGEN l

Ammonium" ")NS-4746 < 10 ug/l

Fargetall med filtrering NS-EN ISO 7887 10 mgPt/1
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Dato: 13.09.2019

Lab.nr: 1913584

Arkiv: 149958/F

l 9/3584-7 DRIKKEVANN Utteke:03.09.2019

Stad:Austebygd Skule
Parameter Metode Resultat

Totalantall bakt.(22 °C,3dg) IS 622202-240 40 cfu/ml

Koliforme (MPN) NS-EN ISO 9308-2 <l 1100ml

E.coli (MPN) NS-EN IS 9308-2 <l /l00ml

Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2 0 1100 ml

pH, surhetsgrad ·NS-EN IS 10523 7.0

Turbiditet NS-EN ISO 7027 0.43 FNU

Lukt EGEN l

Smak EGEN l

Ammonium" ")NS.-4746 <10 ug/l

Fargernll med filtrering NS-EN IS 7887 10 mgPt/1

19/3584-8 DRIKKEVANN Utteke:03.09.2019

Stad:Storefjell høgdebas.
Parameter Metode Resultat

Totalantall bakt.(22°C,3dg) IS 622242-240 44 efu/ml

Koliforme (MPN) NS-EN ISO 9308-2 5 /100 ml

E.coli (MPN) NS-EN ISO 9308-2 < l /100 ml

Intestinale enterokokker NS-EN IS 7899-2 0 /100 ml

pH, surhetsgrad "NS-EN IS 10523 7.1

Turbiditet NS-EN ISO 7027 0.35 FNU

+ Lukt EGEN l

+ Smak EGEN l

Ammonium" ")NS-4746 <10 ug/l

Fargetall med filtrering NS-EN ISO 7887 11 mgPt/1

19/3584-9 DRIKKEVANN Utteke:03.09.2019

Stad: Kolåseidet, reinvatn
Parameter Metode Resultat

Totalantall bakt.(22 °C,3dg) ISO 6222( 12-241) l cfu/ml

Koliforme (MPN) NS-EN IS 9308-2 <l /I00ml

E.coli (MPN) NS-EN ISO 9308-2 <l 1100ml

Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2 0 /100 ml

pH, surhetsgrad NS-EN ISO 10523 7.0

Turbiditet NS-EN IS 7027 0.15 FNU

Lukt EGEN l

Smak EGEN l

Ammonium" ")NS-4746 <10 ug/l

Fargetall med filtrering NS-EN IS 7887 10 mgPt/1

)  Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen < yder 'Mindre enn'

°)  Dersom ikke annet er oppgitt, er analysen utfort ved romtemp.(20.25C)

" )  Analysert av Hardanger Miljøsemer (TEST 052)

gMalin Brady
Laborant/IT-a svrleg Torbjørn Midtun

Laboratorieingeniør
Justa Sirvaityte
Dagleg leiar
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