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Vedkommande VA-rammeplan - gbnr 428/63 Kvalheim nedre

Overvann
- OV ser greit ut

Vann

- Øst for bfr3 i grensen til bfr 2 (se vedlegg) kan det plasseres kum med
fordeling av stikkledninger og etablering av hydrant ved siden av ventil
kum for bedre brannvannsdekning. VL 1 60 hentes fra kum B.

- Trykk og vannmengde må tilfredsstille krav i TEK 17 og avklares med drift.
Vannmengde resultat tilbakesendes til oss.

- De eksisterende kummene må saneres og byttes ut med nytt, da
tilstanden på disse er dårlig.

- Så vidt jeg kan se er det ikke noe lufteventil på dette ledningsstrekket.
Det må etableres lufteventil på endekum/høy brekk.

- Det eksisterende ledningsnettet må tilstandvurderes og dokumenteres.

- Tilkobling til boligerskal utføres fra manifold i kummer og merkes iht. VA-
norm.

- Felt bfr5/6 får vanntilførsel fra ventil kum B. Ikke fra punkt C.



 
 

 

Avløp 

 

-  Vurderingen vår for dette tiltaket og økning i PE-enheter, er at Alver 

kommune skal overta avløpsanleget til eige ,drift og vedlikehald, 

Slammavskillere, hovud elidningar m/ kummer, avtale om omfang, 

avtales i teknisk plan.  

 

-  Det må  søkes om utvidet utslippsløyve. 

 

- Ttilstanden på slamavskillere, og hovednett avløp må dokumenteres 

 

- Eksisterende slamavskillere ligger i dag rundt kote 2 - 5, er det gjort 

vurderinger i forhold til dette? Fungerer slamavskiller optimalt på ca. kote 

2 ? 

 

- Beliggenhet og tilstand på sjøledning og utslippspunktet må kontrolleres 

og dokumenteres. 

 

 

Uttale fra brannforebyggende 
 

 Forsamlingslokale/konferansesenter. Brannvannsdekningen opp mot dette bygget 
må kontrolleres og være tilstrekkelig.  
 

 Det er og i følge VA-norm, VA ansvarlig i kommunen som avgjør om det skal være 
hydrant eller kum. Hydrant er foretrukket. Dette gir en raskere og sikrere 
oppkopling i en brannsituasjon. Hydranten er og lettare tilgjengeleg året rundt.  
 

 Ansvarleg utbygger må ta kontakt med brannvernet for å avklare tilkomst for 
brannvernets matriell. 
 

 
Viser ellers til VA-norm. (VA-norm for Alver kommune er politisk godkjent, men ligger ikke på nett) Her kan en ta 
utgangspunkt i VA-norm for Lindås og Meland inntil norm for Alver kommune er tilgjengelig på nettside. 

 

 

Med helsing  

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- 

avløp-forvaltning 

 

 

Arne Helgesen  Jan Roald Wolff Treni 

 Avdelingsleiar  Rådgjevar 

 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 

 

Vedlegg: 

Kvalheim nedre. ventk.  

 



 
 

 

Kopi til: 

Marianne Aadland Sandvik    

 

Mottakarar:    

Haugen Vva AS Kanalveien 5 5068 BERGEN 

 


