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GENERELL INFO:

DET HENVISES TIL 3D-MODELL
FOR HØYDEMESSIG PLASSERING
OG KOORDINERING MOT ØVRIGE
TEKNISKE FAG.

INFO RØRLEGGER:

• TYPE SLUK AVKLARES. SLUK UTEN FAST
TILRENNING, LEVERES MED NOOD-VANNLÅS.

• TAKVANN KONDENSISOLERES.

ENTREPRENØR ER ANSVARLIG FOR Å IVARETA:
• ISOLERING AV AVLØPSRØR FOR Å IVARETA

LYDKRAV.
• EKSPANSJON, IHT. VALGT RØRTYPE.
• FASTPUNKT, IHT. VALGT RØRTYPE.
• OPPHENG AV EGNE INSTALLASJONER, SAMT

KOORDINERING AV FELLES OPPHENG DER
NØDVENDIG.

• GJENNOMFØRINGER TILFREDSTILLER BRANN-
OG LYDKRAV.

• STAKELUKER PÅ OPPLEGG I HHT.
RETNINGSLINJER.
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