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310.06 - 5KV 5VV - rom 133, 118, 119 
Overgang til PEX i himling

310.07 over - 8KV 3VV - rom 131, 121
320.06 under - rom 119, 130, 131, 121, 128, 127, 122, 126, 125 
Overgang til PEX i himling

310.08 - 8KV 4VV - rom 127, 122, 126, 125
Overgang til PEX i himling

Vannutkaster

Vannutkaster

Brannskap
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Stusser settes av for 
fremtidig utviding.
Påmonteres ventiler 
som plugges.
Ø22 KV
Ø18 VV
Ø15 VVC
DN 40 gulvvarme t/r

Til vakumventil i tekn. rom

Gulvvarme tur
DN32
40mm

Gulvvarme retur
DN32
40mm

Gulvvarme retur
DN40
50mm

Gulvvarme tur
DN40
50mm

Gulvvarme retur
DN40
50mm

Gulvvarme tur
DN40
50mm

VVC
Ø15

VVC
Ø15

128
store barn

125
hcwc

126
wc

127
grov gard

122
grov gard

121
wc

129
gruppe

123
gruppe

122
gruppe

130
gruppe

131
stelle

118
våtrom forsker

132
store barn

119
fingard

877
Overdekket inngang

133
atelier store barn

120
store barn
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