
Frå:                                              Ole Johan Ingebrigtsen 
Send:                                          tysdag 28. september 2021 12:26 
Til:                                               Ole Martin Bolset 
Emne:                                        SV: Offentleg ettersyn og høyring - Detaljreguleringsplan for Birkelundstunet 

gbnr. 172/14. PlanID 1263-201902 
  
Hei. 
Vi har desse innspela til planen: 
  
Slukkevann: I punkt 6.12 i planskildringen står det at det finnes brannkum med godkjent kapasitet for 
slukkevann. Nok vannmengde må dokumenterast. 
  
Tilkomst: Tek-17, §11-17, punkt 1.  
Veiledningstekst: Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt fram til hovedinngangen og 
brannvesenets angrepsvei i byggverket. For mindre byggverk i risikoklasse 4 og brannklasse 1 kan det 
aksepteres avstand på inntil 50 m.  
  
  
Ole Johan Ingebrigtsen   |   Avdelingsleiar  |   Tlf. 56 37 56 90/92 027 192 
  
Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling (NGIB) Eit samarbeid mellom 
Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommune 
  
  
  
  
  
  
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Ole Martin Bolset <ole.martin.bolset@alver.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 28. september 2021 08:58 
Til: Ole Johan Ingebrigtsen <ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no> 
Emne: Offentleg ettersyn og høyring - Detaljreguleringsplan for Birkelundstunet gbnr. 172/14. PlanID 
1263-201902 
  
Se vedlegg 
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