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Dimensjoner Spillvann
Utstyr Plan DIM

Servant 1 Ø 75
WC 1 Ø 110

Sluker 1 Ø 75
Vaskemaskin 1 Ø 75
Oppstikk - | 1 Ø 110
Oppstikk - || 1 Ø 50

Servant 2 Ø 40
WC 2 Ø 110

Sluker 2 Ø 75
Kjøkken 2 Ø 75
Lufting 2 Ø 110

Dimensjoner Forbruksvann
Utstyr KV VV

Plan 01

Servant 12 12
WC 12
Dusj 16 16

Kjøkken 16 16

Kjøkken - Ekstra u. 1 12 12
Kjøkken - Ekstra u. 2 12 12

Skyllekar 12 12

VM. på vaskerom 12
VM. på utv. bod 12

Utv. spylekran(er) 16 (16)

VVB 20 20

Tilførsel 20

Plan 2
Servant 12 12

WC 12
Dusj 16 16

Badekar 16 16

VM (Fremtidig) 12
Tilførsel 20 20
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