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A3Prinsippskisse pumpestasjon P1
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Forankring av pumpesump dimensjoneres av leverandør
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Påsveist krage og løsflens for strekkfast tilknytning til flens i pumpesump
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Tilbakeslagsventil på pumpeledning
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Styreskap for utendørs  montering langs veg. Inkl. fundament Med alarm (synlig og SMS)
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DIMENSJONERINGSGRUNNLAG PUMPESTASJON: Antall personenheter = 1 kommandantbolig og 1 toalettanlegg. Anslått dimensjonerende spillvannsmengde er 4,5 l/s  Pumpehøyde = 10m Lengde pumpeledning = 600m To pumper, hver dimensjonert for hele vannmengden.  Inkl. strømkabel i jord fram til fordelerskap strøm (ca. 10m)
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