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INFO RØRLEGGER:

• TYPE SLUK AVKLARES. SLUK UTEN FAST
TILRENNING, LEVERES MED NOOD-VANNLÅS.

• TAKVANN KONDENSISOLERES.

ENTREPRENØR ER ANSVARLIG FOR Å IVARETA:
• ISOLERING AV AVLØPSRØR FOR Å IVARETA

LYDKRAV.
• EKSPANSJON, IHT. VALGT RØRTYPE.
• FASTPUNKT, IHT. VALGT RØRTYPE.
• OPPHENG AV EGNE INSTALLASJONER, SAMT

KOORDINERING AV FELLES OPPHENG DER
NØDVENDIG.

• GJENNOMFØRINGER TILFREDSTILLER BRANN-
OG LYDKRAV.

• STAKELUKER PÅ OPPLEGG I HHT.
RETNINGSLINJER.

GENERELL INFO:

DET HENVISES TIL 3D-MODELL
FOR HØYDEMESSIG PLASSERING
OG KOORDINERING MOT ØVRIGE
TEKNISKE FAG.

INFO VENTILASJON:

• HOVEDKANALER TILLUFT I SJAKT, ISOLERES (TERMISK)
PGA.KJØLING, 25 mm LAMELLMATTE m/ ARMERT ALUFOLIE.

• INNTAK- OG AVKASTKANALER FRA ALLE AGGREGAT OG
SPESIALAVTREKK KONDENSISOLERES.

• AVTREKKSKANAL PÅ KJØKKENVENTILASJON
BRANNISOLERES EI30 (50mm) I HELE SIN LENGDE.
BRANNISOLASJON ER VIST PÅ TEGNING SOM
KRYSSMØNSTER PÅ KANAL. BRANNMATTE.

• ALLE VEGGJENNOMFØRINGER SOM IKKE BRANNTETTES,
MÅ LYDTETTES.

• SE VENTILLISTE FOR VENTILTYPER
• RENSE- OG INSPEKSJONSLUKER MONTERES ETTER

RETNINGSLINJER.
• VENTILER I AREALER MED SPILEHIMLING LEVERES MED

SPESIALFARGE.
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310.001 KV 35 mm
9 mm ISO

310.001 VVC 18 mm
20 mm ISO

VV 3 28 mm
20 mm ISO

320.006A(T) GATEVARME
DN 50, 40 mm ISO

320.006A(R) GATEVARME
DN 50, 40 mm ISO

370.001(T) KJØLING VENTILASJON
DN 80, 19 mm ISO

370.001B(R) KJØLING VENTILASJON
DN 80, 19 mm ISO

320.001A(R) VARME VENTILASJON
DN 40, 30 mm ISO

320.004(T) GULVVARME
DN 40, 30 mm ISO
320.004(R) GULVVARME
DN 40, 30 mm ISO

320.001B(T) VARME VENTILASJON
DN 40, 30 mm ISO
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DN 65, 40 mm ISO
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DN 65, 40 mm ISO
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DN 65, 19 mm ISO
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350.001(T) LOKAL KJØLING
DN 65, 19 mm ISO
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OV 210 - 9 mm ISO.
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