
 

 

123 Rør AS                                                 Bergen: 28. mai 2021 
Sælenveien 12 
5151 Straumsgrend 

 

Vedr. ferdigkontroll av spillvann og overvann Vardane, Alver 

Rørinspeksjon, ferdigkontroll av spillvann og overvann. Se WinCan rapport. 

OBS. Høy vannføring i spillvanns rørene. Anlegget er tatt i bruk. Feilmerking på noen av filmene. PDF 

utskriftene er riktig. 

 

  

Vedlegg: Wincan rapport/Bilder/kart 

Vitek Miljø AS takker for oppdraget 

Vennlig hilsen 
Stein Ove Pettersen & Dennis Svellingen 
post@vitek.no 
Telef: 07365 
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