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Deres ref.:    Vår ref.:  
 
Oljeutskiller Bensinstasjon 
Vannprøve (Lab.nr NO2203415) – Prøvedato 22.02.2022 
   

72,3 mg/l. Maks tillatt grense er 50 mg/l i deres kommune. 
For at din bedrift skal tilfredsstille forskriftenes krav, vil vi anbefale at det i første omgang gjøres en 
vurdering av: 
 
 

  Tømmerutiner for oljeutskiller/sandfang. 
 

  Kjemikaliebruk/dosering. 
 

 Bruk av vaskekjemikalier på selvvaskeplass. 
 

  Rengjøring/spyling av prøvekum. 
 

  Utløpskasse spyles/rengjøres ved neste tømming. 
 

  Det ser ut at en del av utslippet kommer fra en tyngre type olje. Et forslag er å se på rutinene        
på tilførsel av dette. 

 

 

Vi ønsker at du/dere foretar en gjennomgang av punktene som vi har merket av. 
Vi avventer til neste prøve med å se på evt. andre tiltak. 
 

Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål. 

 

 

Med vennlig hilsen 

NIRAS Norge AS 

 
Martin Grov 
martin.grov@niras.com  
Mob 414 117 44
 


