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Deres referanse: Vår referanse:
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Dato:
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Vedr.: Søknad om Tillatelse til tiltak
Framo Flatøy - Bygg 1, Bygg 6 og 8

GK har fått i oppdrag å montere ventilasjon på ovennevnte bygg. I den forbindelse
oversender vi nødvendige søknadsdokument for oppdraget.
Relevante dokumenter er også sendt Arbeidstilsynet

Vedlagt følger:
Kartutsnitt med orientering (F1-1)
Søknad om tillatelse til tiltak
Erklæring om ansvarsrett
Gjennomføringsplan
Samsvarserklæring
Tegning Bygg 1 (E 1-1)
Tegning Bygg 6 og 8 (E1-2)
Beregning av luftmengder Bygg 1 (L2-2)
Beregning av luftmengder Bygg 6 og 8 (L2-2)
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Vedlegg F1-1

Byggemelding gjelder G.Nr. 1/57

Gjelder montasje av nye ventilasjonsanlegg. Framo Flatøy AS

GK Prosjekt nr. 21002920-100

Bygg 1

Montere nytt ventilasjonsutstyr for sveiseproduksjon. Montere nytt ventilasjonsanlegg og
spesialavtrekk for 5 stk. sveisestasjoner. For gjenvinning av energi har aggregatet kryssvarmeveksler.
Inntaksluft gjennom rist i yttervegg kapasitet 8 000 m?/h. Avkastluft ut via rist i vegg, god avstand fra
luftinntak. Se skisser vedlagt

Vedlegg: E1-1

Bygg 6 og 8

Montere nytt ventilasjonsanlegg på mesaninetasje bygg 8. Aggregatet forsyner bygg 6 og 8 og bygg 8
Aggregatet har kapasitet pa 16 000 m3/h. og har roterende gjenvinner. Friskluft tas inn gjennom ny
inntakshette på tak avkastluft via ny rist i yttervegg. Se skisser vedlagt.

Begge aggregat har rkmelder i tilluft og tilkobles SD anlegg for best mulig styring/drift. Arbeidene
medfører minimale bygningsmessige inngripen.

Vedlegg: E1-2
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