
Fra: Christer Rønning <christer.ronning@heidenreich.no> 
Sendt: 16. mars 2017 08:56 
Til: Postmottak Lindås 
Emne: Spørsmål vedr Overføringsledning Sjursetvatn - Litlås  
 

Hei. 
 
I post 17.03.1.1 og 17.03.1.4 
 
Det er beskrevet sluseventil og spindelforlenger. 
Det er også beskrevet spjeld i Syrefast materiale (b) 

Skal det være Skyvespjeldventil eller sluseventil her? 
 
Ser også at begge postene henviser til post 17.02.2.7. for post 17.03.1.1 sin del så kan ikke dette 
stemme? 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  

Heidenreich AS  
Christer Rønning 
Teknisk medarbeider VA. Region Nord/Vest, Nord / Vest 
Direkte: +47 73891826 
Mobil: +47 48201815 
christer.ronning@heidenreich.no, www.heidenreich.no 
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