
Fra: kopimaskin@pg-elektro.no 
Sendt: 16. september 2015 09:06 
Til: Kenneth Nævdal 
Emne: bkk 136189 
Vedlegg: doc20150916080534.pdf 
 
------------------- 
TASKalfa 250ci 
[00:c0:ee:7a:74:68] 
------------------- 



BKK Elsikkerhet AS

Postboks 7050

5020 BERGEN

Radøy Kommune

Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Bmker/Anleggsadresse/Besloivelse

Radøy Kommune
Grønålvegen 1

5936 MANGER

Manger barneskule

Rapport

$::::;:- \\,> B K K

Málepunktid. Màlernr. Sakstype

27061245 9536704 Teknisk kontroll

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved
kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det
kan ikke utelukkes at anlegget har fiere feil/mangler enn det
som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt
for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten
og sendes i retur.

Det ble ved systemrettet kontroll den 28.10.2014 funnet følgende feil/mangler:

MANGER BARNESKULE

Kontroll  av  elektrisk anlegg pa" manger  Bameskule iforbindelse med revisjon  av  Radøy kommune sitt
internkontrollsystem for drift og vedlikehald av elektrisk anlegg med utstyr.
Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.
Odd Matre og Torgeir Hansen var med som representanter fra kommunen.

Hovedtavle

C-9

l undersentraler

@  Undersentral

sløydsal

CQD Lager

gymsal

®  Undersentral

@ Undersentral

gymsal

Installasjonen var ikke merket i tilstrekkelig grad for à kunne identifiseres
ogleller unngå fare. Jf. fel §10, §16, §23, §32 og Fse §19

Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre
oversikt med hensyn til hovedta vie, stigekabler og undersentraler  i byggingene
ellers. Oppgradering og entydig merking av tavler, overlastvem for
undersentraler og enlinjeslqema (stigeledningssskjema ell.) i hver tavle  /
Undersentral kan gi bedre oversikt. ”law _, “j 5 “Mk t; my

Sikringsskap pà lager i sløydsal var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne
identifiseres og/eller unngå fare. jfr Fel §9, §32, FSE §6, §7

Sikringsskapet var ikke tilfredsstillende klassifisert og merket med hensyn til
tilkomst og betjening (usakkyndig /sakkyndig /  instruen‘).
Det ma' foreta gjennomgang av sikringsskapet med hensyn til utforming og krav
for tilkomst og betjening. Tiltak iverksettes (verifisere merking for betjening
etter tavlens utforming, berøringsbeskyttelse og lâsesystem).

pr mgu NM Sa-Lkanáøttü Ifmfl-lvtfi* ?Er50l‘l.l.1l.

Cg?‘ \<.s\- med Kl-H’
aleovn var defekt. Jf. fei § 9

D  cwtonsc-CFE

Undersentral manglet forskriftsmessig merking. Jf. fel §32

Flere undersentraler var ikke merket med skap nr/ navn.
S H‘ ha vv\e,r\._,‘.

Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig
berøring. Jf. fel §9 og §2O

* Deksel på reguleringsbryter var løsnet Demo vft (J4
" Provisorisk kapsling (sutaksplate) forann  trafo. fiçrwf [Hwluf 5 mj
* Sikringsksapet må gjennomgáes i sin helhet med hensyn til elslkkerhet. kan ,

\Moen ida «f fødd? sum n
Tar; -u
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BKK Elsikkerhet AS

Postboks 7050

5020 BERGEN

Radøy Kommune
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Bmker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Radøy Kommune
Grønålvegen 1
5936 MANGER

Manger barneskule

Q  Undersentral

Ö Undersentral

Utvendig

9 Korridor

Vestfløy

®  Underetasje

.f "\

11 ` Underetasje
K.»

æ Verksted

sløydsal

$:::;;" \‘.> BKK
C) af.

Màlepunktid. Màlernr. Sakstype

27061245 9536704 Teknisk kontroll

RAPPORT w
Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved
kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det
kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det
som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt
for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten
og sendes i retur.

Undersentraler manglet forskriftsmessig merking. Jf. fel § 32

Stikkprøvekontroll avdekket at merking i noen Undersentraler var provisorisk  /
uoversiktlig. Merking g nere/t må gjennomgåes  /  kvalitetsikres.

HQXVÅ  '  uk 4‘()':v.-s.<a/v- cJll‘J« ‘:\Vaf‘3 n95‘4¢

Spenningsf ende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig
berøring. Jf. fel § 20

Stikkprøvekontroll avdekket at noen termineringer til Solistate (SD-anlegg) ikke
var berøringssikkert utført. Relevante undersentraler må sjekkes.
(se f.eks sikr.skap 1 etg hovedfløy vest) ”av/U mu-Lua Mali
kun $a.l4J¢c_qvw\4‘g rd-ru¢—¢¥' pexse

Anlegg som ikke var i bruk, ble ikke tilfredsstillende/forskriftsmessig
vedlikeholdt og må ettersees eller fjernes. Jf. fel § 9 /

Gjelder kabel  til  tidligere brakkerigg. De,M,,.,\1“,:Q sund-R kaJo\-er.

Det må sjekkes om varmeovner er plassert for nær brennbare bygningsdeler.
Jf. fel § 22

Gjelder generelt for panelovner montert ved tak. Folie  i  tak (korridor Vestflø y)
over den ene ovnen er ”krøllet” som følge av varmepåvirlrníng. Ovner er
merket: "Må ikke tíldekkes", avstand til brennbare bygningsdeler er ikke
beskrevet på ovnen. Sjekk montasjeveiledning. Nødvendige tiltak iverksettes.

Anlegg som ikke var i bruk, ble ikke tilfredsstillendelforskriftsmessig ettersett og
vedlikeholdt, Jf. fel § 9

Gjelder fremlegg til gammel fiernet varmvannstank, Se trippelbryteri
sikrfngsskap korridor  og siknhgsskap ved varmvannstank.
(PS  -  det var spenning på kappet PR-kabler ført inn  i  stål-korrigert rør under
sikringsskap ved VVB). Syk? OS kablvf _

Stråleovner ved tak i korridor var defekt. Jf. fel  §  9
stelt vi

Utstyrlanleggsdel var defekt l ikke forkriftsmessig montert. Jf. fel § 9

* Lås på dør til autoskap i sløydsal var defekt  /  manglet. La} m  u  nfcñd
* Bryter for strømforsyning av maskineri sløydsal var provisorisk tilkoplet/
ledninger var ført gjennom hulluttak (uten beskyttelse) i dør til sikringsskap.
(PS  — det bør vurderes å benytte nøkkelbryteri stedet for "av/på" bryter for
strømforsyning til maskineri sløydsal) k) Ø vakt; M  O  l  0

stikk rv\ow'\‘e1~Q  W  5\,w.Q_
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